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В статье приводятся уравнения, описывающие математическую модель ди-
зель-инерционной установки гарантированного питания с совмещенной 
электрической машиной.    
 
Для получения целостного представления о закономерностях и суще-
ственных связях, отражающих характер протекания различных процессов 
в системах электроснабжения с дизель-инерционными установками га-
рантированного питания, в качестве преобразователя электрической энер-
гии, в которых используется совмещенная электрическая машина, необ-
ходимо установить причинно-следственную обусловленность процессов, 
происходящих в реальных условиях работы. В качестве показателей, ко-
торые могут быть использованы для оценки совершенства работы уста-
новки гарантированного питания, естественно использовать показатели 
качества вырабатываемого напряжения.  
Во всех случаях изменения режима работы установки гарантирован-
ного питания и системы электроснабжения в целом необходимо обеспе-
чить сохранение работоспособности, поддерживая требуемое качество 
напряжения на шинах гарантированного питания. Для управления уста-
новкой гарантированного питания необходимо иметь возможность оце-
нить реакцию установки на возмущающие и управляющие воздействия и 
установить связь между показателями качества напряжения на шинах га-
рантированного питания и параметрами установок гарантированного пи-
тания, режимом работы ее цепей возбуждения, величиной и характером 
нагрузки системы электроснабжения и показателями качества напряжения 
питающей сети в установившихся и переходных режимах работы. Для 
получения таких соотношений разрабатывается математическая модель 
дизель-инерционной установки гарантированного питания.  
Совмещенные электрические машины, статорные обмотки которых 
подключены на напряжение разных частот, имеют ряд специфических 
особенностей. Использование совмещенных электрических машин в каче-
стве преобразователя энергии (как элемента установки гарантированного 
питания) требует учесть при разработке математической модели ряд фак-
торов, ранее не рассматривавшихся [1]. 
Для анализа работы совмещенных электрических машин в составе ди-
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зель-инерционных установок гарантированного питания выделим то 
главное, что позволит раскрыть основные процессы, происходящие в 
электрической машине, как бы состоящей из двух «отдельных» электри-
ческих машин с разным числом пар полюсов 1p  и 2p . Будем рассматри-
вать трехфазную систему обмоток каждой «отдельной» электрической 
машины в двухфазном варианте, позволяющем перейти к уравнениям 
равновесия напряжения, в которых периодически изменяющиеся во вре-
мени коэффициенты при переменных приводятся к постоянным величи-
нам. Кроме того, токи, напряжения, потокосцепления, угловые частоты 
вращения, вращающие моменты, активные и реактивные сопротивления 
удобно представлять в системе относительных единиц, приведенных к 
единой системе, в которой в качестве базисных приняты номинальные 
характеристики электрической машины. Цепи ротора предполагаются 
приведенными к статору. В качестве единицы времени используется 
электрический радиан, а при частоте, равной 50 Гц, время, равное 1с, со-
ответствует 314 электрическим радианам. Для наиболее общего и в то же 
время наиболее сложного варианта совмещенной электрической машины, 
содержащей две статорные обмотки, две обмотки возбуждения и две 
демпферные обмотки, представим уравнения равновесия напряжений и 
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 - матрица напряжений; r

- матрица сопротивлений; 
I

 - матрица токов; 


 - матрица потокосцеплений; 


 - матрица угловых частот вращения; 
дM  - движущий момент; 
jT  - инерционная постоянная; 
qididiqi I,I,,  - токи и потокосцепления статорных контуров в 
проекциях на оси d  и q ;  
2,1i  .  
 
Матрицы напряжений, токов, потокосцеплений, сопротивлений и уг-



































































































где fiqidi U,U,U  - напряжения статорных и роторных контуров  2,1i  ; 
rqrdfirqrdfi ,,,I,I,I   - токи и потокосцепления роторных контуров 
 2,1i  ;  rfii r,r,r  - активные сопротивления статорных и роторных кон-
туров  2,1i  . 
Связь между потокосцеплениями и токами в уравнениях (1) предста-
вим в виде 
Ix

  ,                                                  (3)  
где x
























rqrdfiqidi x,x,x,x,x  - реактивные сопротивления статорных и ротор-
ных контуров; 
aqad x,x  - сопротивления взаимной индукции по осям d  и q ; 
12k  - обмоточный коэффициент, учитывающий влияние поля обмот-
ки с числом пар полюсов 2p  на поле, создаваемое обмоткой с числом пар 
полюсов 1p ; 
21k  - обмоточный коэффициент, учитывающий влияние поля обмот-
ки с числом пар полюсов 1p  на поле, создаваемое обмоткой с числом пар 
полюсов 2p . 
Обмоточные коэффициенты 12k  и 21k  определяются величинами 
коэффициентов укорочения шага 12yk  и 21yk . 
Коэффициент укорочения шага витка «первой» машины в поле обмот-









  ,                                             (4) 
где  1y  - шаг витка «первой» машины; 
2  - полюсное деление «второй» машины. 
Коэффициент укорочения шага витка «второй» машины в поле об-









  ,                                            (5) 
где  2y  - шаг витка «второй» машины;  
1  - полюсное деление «первой» машины. 
В совмещенной электрической машине выполняется соотношение 
2211 pp  .                                              (6) 






























                     (7) 
Совмещенную электрическую машину целесообразно сконструиро-
вать таким образом, чтобы электродвижущие силы, индуктируемые в об-
мотках от «соседних» машин (так называемые «паразитные» ЭДС) были 
равны нулю. Для этого необходимо обеспечить равенство нулю 12yk  и 
21yk . Достичь этого не представляет особого труда. Так, например, для 




2  . 
Поэтому обмотку «первой» машины можно для компенсации «паразит-
ной» ЭДС выполнить с полным шагом, а обмотку «второй» машины вы-
полнить с укороченным шагом, приняв 22 y
16
1
 . В этих условиях 
0kk 2112   и матрица x




















.                   (8) 
Будем считать, что все электроприемники возможно заменить экви-
валентной статической нагрузкой, проводимости которой нig  и нib  






















  ,                               (9) 
где нir , нix  - активное и реактивное сопротивление нагрузки. 
С учетом соотношения (9) представим связь между величинами dнiI , 
qнiI  и diU , qiU  следующим образом: 
.нiqiнidiqнннiqiнididнн gUbUI;bUgUI                   (10) 
Для случая автономной работы совмещенной электрической маши-
ны, в (10) можно считать, что didнi II  , а qiqнi II  . Объединяя соотно-


































































     (11) 
Суммируя результат умножения первого уравнения системы (11) на 








bg   , н
2
нн rzg   и 
н
2
нн xzb  , после преобразований получим 





 .                       (12) 
Суммируя результат умножения первого из уравнений системы (11) 








 .                         (13) 
Для получения однообразной формы записи уравнений (1), (12) и 
(13) представим в этих уравнениях токи через потокосцепления, введя для 





 , постольку Ixxx 11
   , откуда следует, что 


fI  ,                                              (14) 
где матрица проводимостей f































Выполнив преобразования в соответствии с (14), представим первое 
уравнение системы (1) в виде следующей системы уравнений: 
















































































Система уравнений (15) совместно со вторым уравнением системы 
уравнений (1) образуют математическую модель дизель-инерционной 
установки гарантированного питания с совмещенной электрической ма-
шиной. Разработанная математическая модель отличается следующими 
особенностями: 
- она учитывает взаимосвязь электромагнитных и электромеханиче-
ских переходных процессов; 
- она учитывает влияние демпферных контуров и колебания ротора 
генератора; 
- в качестве зависимых переменных в математической модели ис-
пользуются потокосцепления. 
Разработанная модель позволяет провести исследования переходных 
режимов работы, связанных с исчезновением напряжения и неполнофазными 
режимами работы цепей внешнего ввода, сбросом и набросом нагрузки 
вплоть до короткого замыкания на шинах гарантированного питания, откло-
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